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o UP-Ventile mit Keramik-Oberteil
dirfen nicht als Strangabsperrung
eingebaut werden.

e Oberteile vor dem Léten
herausschrauben.

o Achtung: Durchflussrichtung beachten,
da bei seitenverkehrtem Einbau die

Funktion des Ventils nicht gegeben ist.

¢ Oberteile mit einem
Anzugsdrehmoment von 15-40Nm
(50-100Nm) festziehen.

* Stop valves with ceramic headparts
are not suitable for installation as
isolating valves (stop cocks).

e Screw out headparts before soldering.

o Caution: if the valve is installed not
with the direction of flow as idicated on
the body, it will not function properly.

o Tighten headpart with stall torque
of 15-40Nm (50-100Nm).
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* Ne pas monter les robinets encastris
pourvus d'une tkte U disques en
ciramique comme dispositif d'arrkt.

o Duvisser les tktes U disques avant de
procider au soudage.

o Attention: observer le sens de
I'"coulement. En cas de montage

inversi, le robinet ne fonctionnera pas.

o Serrer les robinets en appliquant un
couple de 15-40Nm (50-100Nm).
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e Las valvulas empotradas con parte
superior de ceramica no deben

utilizarse como llaves de paso general.

Desatornillar las partes superiores
antes de realizar la soldadura.
Atencion: Tener en cuenta la direccion
de flujo, ya que la valvula no
funcionara si se monta al revés.
Atornillar las piezas superiores con un
par de apriete de 15 a 40Nm

(50 a 100 Nm).
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e Le valvole UP con la parte superiore in

ceramica non possono essere instal-

late come blocco della linea.

Svitare le parti superiori davanti alla

brasatura.

Attenzione: rispettare la direzione del

flusso in quanto, se l'installazione

viene fatta al contrario, la valvola non

funziona.

* Avvitare saldamente le parti superiori
con una coppia di spunto da 15-40Nm
(50-100Nm).
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o UP-afsluiters met ceramisch boven-
deel mogen niet worden gebruikt voor
het afsluiten van een leiding.

e Schroef vooér het solderen de bovenste
onderdelen uit de behuizing.

e Opgelet: let op de doorstroomrichting,
aangezien bij een verkeerde montage
de afsluiter niet correct werkt.

e Trek de bovenste onderdelen vast met
een moment van 15-40Nm
(50-100Nm).

e Avstangningsventiler med keramiskt
Overstycke far inte monteras som
ledningsavstangare.

e Skruva ur 6verstycket fore 16dningen.

e Observera! Lagg marke till
flodesriktningen eftersom ventilens
funktion inte &r sakerstélld vid omvéant
montage.

o Dra fast 6verstycket med ett moment
pa 15-40Nm (50-100Nm).

e Indmuringsventiler med keramikover-
del ma ikke indbygges som rerledn-
ingsspeerre.

o Overdelene skal skrues ud inden lod-
ningen.

e Bemazerk: Vaer opmaerksom pa gen-
nem-strgmningsretningen, da ventilen

ikke fungerer ved omvendt indbygning.

e Overdelene strammes med et tilspaen-
dingsmoment pa 15-40Nm
(50-100Nm).

D

e Underpuss-ventiler med
keramikkoverdel ma ikke bygges inn
som sperre for opplegget.

o Overdeler ma skrus ut far lodding.

e OBS: Veer oppmerksom pa gjennom-
strgmningsretning, fordi ventilen ikke
fungerer ved sideomvendt innbygging.

o Trekk overdeler fast med et
tilstrammings-moment pa 15-40Nm
(50-100Nm).
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o Keraamisella ylaosalla varustettuja
uppoasennusventtiileja ei saa kayttaa
virtauksen sulkemiseen.

e Ruuvaa ylaosat irti ennen juottamista.

e Huomio: kiinnitd huomiota
virtaussuuntaan, koska venttiili ei
toimi, jos se asennetaan vaarin pain.

o Kirista yldosat 15-40Nm:n
(50-100Nm:n) kiristysmomenttia
kayttaen.

e Wentyle PN z gérna czescig
ceramiczng nie moga by¢ wbudowane
jako odcinacz przeptywu.

o Wykreci¢ gérne czesci przed
lutowaniem

e Uwaga: Nalezy uwzgledni¢ kierunek
przeptywu. Przy nieprawidfowej
instalacji wentyl nie funkcjonuije.

e Gorne czesci dokreci¢ przy momencie
dokrecajacym 15-40Nm (50-100Nm).
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o H eykaraoTtaon Twv BaABidwv UP pe
TIG KEPAMIKEG OTPOPIYYEG TIPETTEI VA
yiveTal Tautéxpova PE TV
€YKATAOTOON TOU TTPOCTATEUTIKOU
aywyou.

o ZeRIBWOTE TIG GTPOPIYYEG TIPIV TN
OUYKOAANON.

o [Mpoooxn: MpETTEl va PPOVTIOETE WOTE
n £yKaTdoTaon Tou dakTuAiou EAEyxou
PONG va pnVv dnuioupynaoel TTPORANPa
oTnv Aeimoupyia Twv BaABidwv.

o BIdwaTe TIG GTPOPIYYEG PE POTTH
oTPEWNG UTTO ywvia 15-40Nm
(50-100Nm).
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e Podomitkové ventily s hornim
keramickym dilem se nesmi
namontovat jako uzaveér vedeni.

e Pred pajenim se horni dily vySroubuji.

e Pozor: Je nutno dbat na smér pratoku,
protoze pfi stranové opacném
namontovani neni ventil funkéni.

e Horni dily se dotahuji s utahovacim
momentem 15-40Nm (50-100Nm).

GD

o Keramia felsérészi falba siillyesztett
szelepeket fliggélyes csé elzaroszer-
kezeteként beépiteni nem szabad.

o Forrasztas elétt a felsérészeket ki kell
csavarni.

o Vigyazat: az atfolyas iranyat szem
el6tt kell tartani, mivel forditott oldallal
tortént beépités esetén a szelep
mikddése nem adott.

o A fels6részeket 15-40Nm (50-100Nm)
meghuzasi nyomatékkal kell szorosra
huzni.
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e As valvulas UP com o ramo montante
de ceramica ndo podem ser utilizados
como vedagéao de canos.

¢ Desenroscar os ramos montantes do
contacto.

e Atencdo: Tenha em atencéo o sentido
do fluxo, dado que a valvula ndo
funciona quando a montagem
¢é efectuada pelo o lado incorrecto.

e Apertar os ramos montantes com uma
forgca de torgdo de 15-40Nm
(50-100Nm).

e Seramik Ust parcali UP-Valflerinin
cubuk kapaticisi olarak takilmasi
yasaktir.

e Lehim yapmadan 6nce Ust pargalari
cikartin.

o Dikkat: Valfi ters tarafibdan takma
halinde, valf galismayacag igin akis
yonune dikkat edin.

o Ust parcayi 15-40Nm (50-100Nm)
sitkma momenti ile sikin.
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e Podomietkové ventily s vrchnym
keramickym dielom sa nesmu
namontovat’ ako uzaver vedenia.
Pred spajkovanim sa vrchné diely
vyskrutkuju.

e Pozor: Je potrebné dbat’ na smer
prietoku, lebo pri stranovo opacnom
namontovani nie je ventil funkény.
Vrchné diely sa dot’'ahuju s
ut'ahovacim momentom 15-40Nm
(50-100Nm).

e Vgradnih zapornih ventilov

s kerami¢nim zgornjim delom ne
smete vgraditi kot zapore za cevi.
Odvijte zgornje dele pred lotanjem.
e Pozor: Bodite pozorni na smer
pretoka; pri zrcalno obrnjeni vgradniji
ventil namre¢ ne opravlja svoje
funkcije.

Zgornje dele privijte s priteznim
vrtilnim momentom 15-40Nm
(50-100Nm).

e Podzbukni ventili s kerami¢kim gornjim
dijelom ne smiju se ugradivati kao
blokada ogranka.

e Gornje dijelove odvrnite prije lemljenja.

e Pozor: Pripazite na smjer protoka, jer
kod ugradivanja obrnutim redoslijedom
nije dostupna funkcija ventila.

¢ Gornje dijelove pritegnite zakretnim
momentom od 15-40Nm (50-100Nm).

e BeHTunute 3a BrpaxgaHe
C KepamuyeH naTpoH He Tpsibea aa
Ce MOHTMpaT KaTo cnmpaTeneH KpaH
3a TpbOONPOBOAEH LLpaHT.
o [lpean 3anosiBaHe OTBUHTETE
1 n3BageTe naTpoHuTe.
e BHumaHue: CnasBaiiTe nocokara Ha
NnoToKa, Tl KaTo Npu obpaTHo
CBbp3BaHe C BOAOMNPOBOAHATA Mpexa
BEHTUMBT HE (PYHKLMOHMPA.
3aTerHere naTpoHUTE C MOMEHT Ha
3ardaraHe ot 15 - 40Nm (50 - 100Nm).
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o Keraamilise sisuga peitsulgventiile ei
tohi paigaldada harutdkestitena
kasutamiseks.

o Keerake keraamiline sisu enne
jootmist vélja.

e Tahelepanu: arvestage
labivoolusuunaga, kuna valepidi
paigaldamisel ventiil ei to6ta.

o Keerake keraamiline sisu 15-40Nm
(50—100Nm) kinnitusmomendiga kinni.
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e UP varstus ar keramikas virsdalu
nedrikst ievietot ka stroklas noslégus.

e Pirms lodéSanas izskrivéjiet virsdalas.

e Uzmanibu! Nemiet véra caurplides
virzienu, jo, veicot sanisku iebavi, nav
noradita varsta funkcija.

o Pievelciet virsdalas ar 15 lldz 40Nm
(50 Iidz 100Nm) griezes momentu.
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e Potinkiniy voztuvy su keramine
virSutine dalimi negalima naudoti kaip
atSakos blokatoriy.

Pries lituodami iSsukite virSutine dalj.
Démesio! Nesupainiokite tekéjimo
krypties, nes netinkamai sumontuotas
voZztuvas neveiks.

VirSutines dalis priverzkite 15—40Nm
(50-100Nm) sukimo momentu.
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* Ventilele de reglare incastrate cu parte

superioara ceramica nu au voie sa fie

folosite pe post de robinet de izolare.

Partile superioare trebuie desurubate

inainte de lipire.

Atentie: Trebuie respectata directia de

curgere, deoarece in cazul montajului

vertical, ventilul nu functioneaza.

o Partile superioare trebuie stranse cu
un cuplu de strangere de 15 - 40Nm
(50 - 100Nm).
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e BeHTunu ¢ kepammyeckuM BEPXHUM
3M1EMEHTOM, NpefHasHa4YeHHble Ans
MOHTaa Mo, WTyKaTypKoWi, He
paspeluaeTcsa ycTaHaBnmeaTtb Ans
nepekpbITUS ydactka Tpybonposoaa.

o [lepen naviko BbIBUHTUTb BEPXHUE
3MEMEHTBI.

e BHumaHue: YyecTb HanpaeneHve
TEYEHMs], Tak Kak BEHTUIb He ByaeT
paboTaTtb, ecnu Nnpu MoHTaxe GyayT
nepenyTaHbl CTOPOHbI.

e BepxHue anemeHTbl 3aTsHyTb
C MOMEHTOM 3aTsbkkn 15-40Hm
(50-100HMm).




